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电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流

式电气火灾监控探测器

范 围

    本部分规定了剩余电流式电气火灾监控探测器的分类、一般要求、要求与试验方法、检验规则、

标志 。

2 规范性 引用 文件

    下列文件中的条控
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5 要求和试验方法

5.1 试验纲要

5.1.1 试验程序 见表 1,

表 1

名 称 项 目



GB 14287.2- 2005

5.2.4 试验设备

    电流源 GR应能在导线WR中产生50 Hz,0 A -̂1 A的可变交流电流，最小变化量不大于1 mA,

电流表A应采用精度至少为1.0级的指针式仪表，或读数为50 mA时基本误差不大于。. 5 mA的数字

式 仪表 。

    G
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— 最小分度:0. 1 MO;
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  5.7.4 试验设备

      试验设备应满足GB 16838的要求。

  5.8 高温(运行)试验




